
CASO: EVENTO CON PERSONAS AFECTADAS 
– CALIMA DARIÉN



EVENTO OPERATIVO CON AFECTADOS – CALIMA DARIÉN

Evento incendio en vivienda y centro de medición con llama abierta en el
municipio de Calima, Darién 01/12/2023

Descripción del evento: Call center recibe llamada de patrullera del municipio
de Darién reporta explosión en casa se desconocen las causas, de forma
preliminar reportan una persona fallecida.

Diagnóstico al momento de la atención del evento: Incendio en centro de
medición y fuga en centro de medición al frente de la vivienda afectada.

• Emergencia Grado 1, Activación comité de crisis GdO.

• La investigación de este caso se realizó de acuerdo con los estándares y la
guía de la National Protección Association NFPA 921, Guía para la
investigación de incendios y explosiones y NFPA 1033 estándar de
cualificaciones profesionales de los investigadores de incendio. Empresa
Crichmo Chile S.A.S.

CAUSA DEL INCENDIO: Se determina como causa de la combustión, la conducción de calor proveniente de un
artefacto explosivo que fue plantado en el frontis de la vivienda por persona no identificada, la que, producida la
detonación, la onda expansiva provocó el colapso de las estructuras, junto con ello, las esquirlas rompieron los
tanques de gasolina de las motos, esparciendo su contenido sobre muebles y ropa de cama, la que a su vez, tomo
contacto con el calor generado por la detonación o en su defecto por alguna chispa generada en el proceso de
colapso; también se produjo una ruptura en una de las tuberías de un contador de gas natural, produciendo una
pequeña fuga que se inflamó sin mayor riesgo.




